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| NUMERI DEL NUOVO OSPEDALE GALLIERA

Superficie complessiva: 54.000 mq

Superficie giardino pensile: 5.500 mq (con 100 alberi e 600 arbusti piantumati)
Numero piani: 7 (di cui 3 esterni, 3 seminterrati e 1 interrato ad uso parcheggio)
Altezza nuovo edificio: +50m sIm
Area Degenza: 13.500 mq | ‘""///7 7\)’ |
Posti letto: 404 ” ’
Area Chirurgica: 10.000 mq

11 camere operatorie

3 angiografi

3 sale di endoscopia

3 sale di chirurgia ambulatoriale
Area Poliambulatoriale: 13.000 mq (80 poliambulatori, 4 palestre di riabilitazione)
Polo Tecnologico: 13.000 mq (4 RX, 5 TAC, 2 PET/TAC, 3 Risonanze magnetiche; 3

Acceleratori lineari, 1 Gammacamera, 1 M.I1.D. (Magnetic Iron Detector)
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ATTIVITA’ E PROCESSI BIM ALL’OSPEDALE GALLIERA

2 &y —
§ HOSPITAL SERVICES MANAGEMENT |

Existing Hosplital BIM model
MODELS CONTAIN ALL OBJECTS,
WITH RELEVANT GEOMETRIC AND INFORMATION DATA

&
eib:

'l‘.;.- ) 7
) - >
| 4 /7, 3

5 CARE INTENSITY HOSPITAL
LOGISTICS DESIGN AND OPTIMIZATION|

-

WAYFINDING |

s
o
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QUANTO SAPEVAMO DI BIM AL 2010

| dRofus [NOSYKO - Demo]

inistration

. Rooms ‘;‘HE‘[Z‘

Fucions | Gos| Department: 02 - Research laboratory (IFCZONE)
SHEI@H Rooms | Function program | Pictures/Documents | Area |
= Demo

) Addroom (¥ Open... ~ ‘ Print + [search ~

: Shaw deleted rooms [ ¢ Quick search |Pre:

01 - Departmental administration |
02 - Research laboratory (IFCZOF| | Roomfno: Geogiaphical..  Name: Prog area: Designed..  RDS status Equipment status | Roor &
03 - Registrar classrooms 02031 3354 Dy - Full, Future Growth 79.00 0,00 From SR.043 Not created Note
= 04 - Brain imaging center B 02032 3404 Diy - Full, Future Growth 79,00 000 From SF.043 Not created Notc
04.01 - Subject needs 02033 3403 Dry - Partial, Current 39,00 u 00 From SR.050 Not created Note
04.02 - Equipment needs 802034 Dry Pari, Curert 39,00 000 Fiom SR.050 Nnt created Notc
9403 . Stalf nesds o203 J3a00 [ D Pl Curznt | 39001 000 [FomSR.050 [ Notcreated [ Natd
05 - Common space IFCZONE) || g3 5 gog Diy- Patil, Curert 33,00 000 FromSR.050 an created Notc
# :g : gh“d :;u:.'.';p:,rf;i:: Bt O—m ]
06 i D020 Diy - Partial, Current 33,00 000 From 5R.050 Not created Notc
g mechanical space
&Dias 02039 3BZA Diy - Partial, Current 39,00 000 From 5R.050 Not created Notc—
& Defaut o204 Diy - Partial, Future Growth 4200 000 Unique Not created Notc
& Indeterminate Tozos Diy - Patial, Future Growth 4200 000 Unique Not created Notc
Base Level _1 02042 Wet 3300 000 Uniaue Not created Note™
LEVEL 1 ! |
LEVEL 2
LEVEL 4 ‘33\3 BASSe b2 Q‘*‘” @ ¢ 2
LEVEL 3
PARAPET

= IFC reports
Rooms only in program

Rooms only in model

Rooms with duplicate room numbe

3

Number of rooms: 52 Total prog. area 3060,00  Total area 0,00

asmundk@db2/drofus-demo IFC: Local model (file):

IMsummit’ HARPACEAS®
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QUANTO SAPEVAMO DI BIM AL 2010
LO STRUMENTO PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA RAMBYG

QMsuma
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Rambyg
Estate ~ Overview Project Agreements Contacts
Eztate Building Storey Hoom Unit type
Edifici Storici, Padiglione B1, Piano 2, B1_2 01_LOCALE_1 Info, selected  Building element
Name BC/SfB =erial number Quantity Unit Manufacture/Manufacturer
Porta _legno_B1_2_01 | 321- [0z | Unit -
Description of building part Description of maintenance
Mumero 1 porta in legno 115210 cm -werifica del corretto fizzaggio a parete; verifica dello squadro; -
verifica della regolarita dei movimento con eventuale rimozione di
ostaceli alla chiusura; -

Attached images/idrawings

Quality target Mot stated Cualty statuz Not stated

Operation and planned management

Components OIM Activity Interval
Porta_legno 0 Ispezione 1 year
Porta_legno M Intervento curativo 1 single
| Mew || Show |
| Save | | Delete | | Owerview | | Print |
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APPROFONDIMENTI BIM TRA 2010 E 2013

DOCUMENTAZIONE REDATTA
DALL’ENTE OSPEDALIERO
(contract language)

REQUISITI BIM: definizione dei requisiti minimi che dovranno essere forniti
dal concorrente in fase di gara e successivamente dall'aggiudicatario
relativamente allo sviluppo del modello BIM.

BIM PLAN: strumento operativo da compilare parallelamente allo sviluppo
dei modelli a cura del concorrente e, successivamente, dall'aggiudicatario.
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CONTRACT LANGUAGE — MODIFICHE DA APPORTARE

| documenti costituenti il Contract Language andranno modificati in
accordo con quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016.

Inoltre essi dovranno essere aggiornati tenendo conto che il modello BIM
del Nuovo Galliera e dell'ospedale esistente sono gia stati sviluppati e
andranno quindi dettagliati in funzione della fase progettuale.
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2013-2016 - IL PROGETTO EUROPEO INDICATE

TITOLO PROGETTO:

* Indicator-based Interactive Decision Support and Information
Exchange Platform for Smart Cities (INDICATE)

* Tipologia progetto: COLLABORATIVE PROJECT

Data inizio: 1 Ottobre 2013
Durata: 36 mesi (terminato il 30 Settembre 2016)
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2013-2016 - IL PROGETTO EUROPEO INDICATE
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2013-2016 - IL PROGETTO EUROPEO INDICATE

@Visumm)
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Il Galliera come sito pilota di INDICATE

MASTERPLANNING

INTEGRATION
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2013-2016 - IL PROGETTO EUROPEO INDICATE

Il Galliera come sito pilota di INDICATE
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INDICATE - OBIETTIVO DEL MODELLO OSPEDALE GALLIERA

OBIETTIVO DELLA SIMULAZIONE

Fornire un supporto decisionale

relativamente alla selezione delle tecnologie

impiantistiche da integrare per ridurre il
consumo energetico ed alla scelta delle fonti

rinnovabili applicabili al NUOVO OSPEDALE

ed agli edifici storici ristrutturati.
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INDICATE GALLIERA: MODELLO BIM

Sviluppo di modelli BIM di dettaglio di:

» Ospedale storico

» Nuovo Ospedale Galliera

L'ospedale storico e stato modellato grazie ai finanziamenti del
progetto INDICATE, avvalendosi di una societa esterna.

Il modello del nuovo ospedale e stato realizzato dal
raggruppamento temporaneo dei progettisti del progetto
preliminare.

| modelli BIM sono stati utilizzati per condividere le informazioni
con le altre societa del consorzio INDICATE.
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2017 - IL MODELLO BIM ALLA BASE DEL MASTER PLAN DEL GALLIERA

La modeIIa2|one degll ed|f|C| storici ha richiesto un complesso lavoro
di ricostruzione ed elaborazione dei dati disponibili.
A livello europeo, il Galliera e tra i pochi esempi di ospedali storici
ad avere a disposizione un modello BIM.

@Msummit ARPACEAS"
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CONTESTO ATTUALE

» L'adozione della tecnologia BIM si pone come strumento per lo sviluppo
e l|'aggiornamento dei processi, che non riguardano solamente gli
aspetti progettuali, costruttivi e manutentivi ma anche quelli sanitari.

» Il nuovo codice degli appalti prevede lintroduzione della
METODOLOGIA BIM (Building Information Model) per |la valorizzazione
della fase progettuale nelle gare di progettazione per la realizzazione di
opere pubbliche.

Digitalizzazione e {R)evoluzione 10 MAGGIO 2017 - M“_ANO



L’IDEA

Estrarre dal modello BIM le informazioni necessarie per:

>

QMsuma

Studio e ottimizzazione dei percorsi (sporco-pulito, personale sanitario, ecc.)
e degli spazi (mappatura delle aree per Struttura economale alberghiero);

Studio e ottimizzazione della logistica organizzativa per intensita di cure;

Gestione dei servizi ospedalieri (barellamento - sistema di chiamata e
monitoraggio tipo "GPS" degli operatori -, pasti, telecamere, way-finding,
ecc.);

Gestione della manutenzione;

Safety management.

HARPACEAS®
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RISORSE NECESSARIE

Nuove figure professionali adeguatamente formate:

v' BIM manager
v BIM coordinator
v’ BIM specialist

v’ Project manager
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| VANTAGGI

Il modello BIM viene e verra utilizzato:

v' per simulazioni organizzative
v' per molteplici applicativi software attuali e futuri

v'  come base dati:

» TRIDIMENSIONALE;

> NAVIGABILE;

> GEORIFERITA;

> CONDIVISIBILE tra tutti gli operatori e sempre aggiornata.
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BIM — LIVELLI DI DETTAGLIO DELLA PROGETTAZIONE
PROGETTO PRELIMINARE NUOVO OSPEDALE

“In fase di progettazione preliminare il BIM consistera nella modellazione degli spazi, nella definizione dei
requisiti definiti all'interno del progetto preliminare, nella definizione delle geometrie di base.

| requisiti della programmazione spaziale dovranno essere modellati a livello LOD100 e verranno validati
utilizzando gli strumenti di model checking e di programmazione”.

Estratto dal contratto per la modellazione BIM del progetto preliminare.

# (C) Footing.~10.21
Name FPalo & fendazione In clszDiametro 890mm - Lung..
Type  Falo di fondazione In ciszDiametro 800mm - Lung,..

(1 Information Takeoff § Tokoo! Selacted * | Structural Quanttes * ) & | 1R & B= 9 Repert’ + - = 1]
Component Name Count Color

" Boam Concrete-Rectangular Beam:Berinese - cordole di cororamento 1., 1,310

1 Colsmn Concrete-Rectanguiar-Colsmn Serinese - salto quota 1000x1600:..,, 1,162

 Footing Foundation Slab:1000mm Plates in cls: 678384 and 1506 others 1,507

4 Member Frofilatr 3 L:Angolore XC - 1501 58%15: 724479 and 59 others &0

- Siad Floor:Grighato 300: 754157 and 167 others 8

F wat Fasc Walk: Intercapedini - 200mm:677229 and 592 others 3

BMsummjt HARPACEAS®
bigitalarione  (evolizione. 10 MAGGIO 2017 - MILANO Lthe/m"/ﬂpeﬂ



METODOLOGIE DI CONTROLLO E GESTIONE DEGLI SPAZI

Metodologie e strumenti utilizzati
dall'Ente Ospedaliero

=f= Classification ]

5 B Do o @ HEE

.. Buildin gEI ements - Uniformat = - TR rw TR ] N

e oo E , o A1 T

:::z;gf;ﬁa;fﬁﬁg;;ww 2 | 1190 A1 1A A

@ Info ¢ -y -@IEEE o =L ; —

_ | I] [ JIQAAE |J_|'I || QJJLIH.I N+
I L B L !__ l
llllll-ll IlIIllIllHI | [IH_ HQJH )

e Name ile Schema iperlinks
entification ile Description

ropel alue —_—
Mame 1353_Arquitectura_A...
Short Name B
Application Autodesk Revit 2015 ...
Discipline Air Conditioning
Color Map Architecture.material

Solibri Model Checker permette di:

v Individuare e gestire le interferenze;

v" Controllare visivamente i modelli;

v Controllare quantitativamente i modelli, con calcolo della quantita dei differenti oggetti.

ARPACEAS*
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METODOLOGIE DI CONTROLLO E GESTIONE DEGLI SPAZI

Un obiettivo fondamentale per I'Ente e di utilizzare il grande valore
aggiunto della tecnologia BIM in termini di identificazione interferenze e

controllo qualita anche per la verifica del progetto.
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ALCUNI UTILIZZI — BUILDING INFORMATION MODEL

» VISUALIZZAZIONE TRIDIMENSIONALE

» GESTIONE DEGLI SPAZ]

» SOVRAPPOSIZIONE MODELLI PER INDIVIDUARE EVENTUALI ERRORI DI
PROGETTAZIONE (architettonica, strutturale, impiantistica)

» CONTROLLO CORRETTEZZA DEI MODELLI IN BASE ALLE NORMATIVE (per esempio:
controllo della rispondenza ai requisiti dell'accreditamento regionale, controllo

della corretta altezza delle ringhiere, della larghezza delle rampe delle scale, ecc.)

» PROGETTAZIONE
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SOVRAPPOSIZIONE MODELLI PER INDIVIDUARE EVENTUALI ERRORI DI PROGETTAZIONE

coble hyperiink SIS Area Calculation +

To-Do (W7} N nEc
~HN 8 @ wt i mapont 01| B30 At Ssn-Dno- | GEBE- - AEGO\ g Ban
A8 8 & ¢ X v

0 MEP models and Strchrsl model
[ ¥eersection betnaen Bufidng Sennces and Stractur il Components
§ Buling Services and Bears e0d Columng (Buwlations et hicuded) P )
§ Buling Sanices and Omher Contructon Componants (hadatens e 0 &
§ hadations end Bears end Colurws
% Dhsulabons and Other Consruchon Cemponants

Sheckdnt Feersect with Structural Components
§ Locanen of Opeangs Sheukd 86 Sane

= — —a—
L n 1 x
Issoe Count 51 4 16 0
Tosie Denuty 013 0.010 0040 0
25 Results Mo Pieceg * & Ausormate + | 3]
quu

B 1) Berfnese - cordol) ( conomamestn 100051000 sl Poerts de crintal abatible e s ox
= @ (C) Bears.-1.62 (Bertrom - cordcls & coronaments 1000x1000) and Daor.2.20.2 (Puarts do onit
& (C) Bearm1 67 -
& §l Door 32302
o (C) Beam- 162 (Berfnose - cordobs di 1000x1000) and Door.3.230.3 (Ps
+ 8 (C) Beam. 162 (Berfin cordobs di 1000x1000) and Door.3.230.4 (Pe

€ - - A EEE

i o
P Curtms Wl 1,235

SO variaiale I Mutlrl mikzamas | Menlad) yertao: [

Pael_Cuon ekl amaonn SjivBse e ' Ycoh. |
| Catisenns | O Oergta | Deneppon [v.::( WiV onLIoneie SOmta orEReoiae. | GoSTe veriian
MemAcaten  Lecoton | loves | Quansiies | Relasons | Cossfication | inpeiis | s | wn | coaue
o o | Interferenza tra
| Moded LIS3_Agumecra_AF_CENTRAL reberts cavenne -
| Dsogine Archasctund - .
Hame Facoieta continue Fachads (MCS20):603331
o o 5 modello architettonico
Dewcrptor
Matena 3 :
Layst ADOCOR-__-OTIM |
= e modello strutturale
BalGrg Emehaps Tree
Geometry |
Appicaben Autodeck Revit 2015 (ITA) |
GUID ITVIWWRSISRYXH4CARF - {

Fote: BM Cocrctrason Seiected: L49
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SOVRAPPOSIZIONE MODELLI PER INDIVIDUARE EVENTUALI

ERRORI DI PROGETTAZIONE

IMsummit
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1) @ Oistoce between Components -
— B MEP madels and Structersl moded

2! @ Intersectons betweon Dafdng Services and Strecturel Components -

< @ Oistance betvween Componeats -

4 @ AMlowed Irtersectons b feams -

[ verfica Acchtetionicn

4 B 0203 Ragqured Propecty Sets kY
T Resuk Sumesary 5 ) Repert D
a * ] x v
seue Court 10 0 5 0 0
e Denaty o 0 0.29 0 °
1% Resuks o Fitering * & Automete = | {¢] (= 5] O
Resuts . E

A Unallocated Area [0/15)

i te (.).@-_;r_-
Unallocated Area in -2 - -~ Ivels somerranes - STATO DL FATTO (X31.4006 m2)

[TV R P—

File Mode! Checking Communication Information Takzoff coble hyperink SIS Area Calculation +
L2 Checking SHE 8 O ek pupe 2 B30
Rusiemet /B 8 0 & X v

B Structirsl versus Arcvtecturs! Models

+ @ Openirgs n Structeral Medel -

3 @ Structural Components Fitin Architectural Ones - =

+/ @ Archtectural Components Are Flad *

0 MEP madels and Archeectsral moded

= @ Suldng Services ard Architectss Componerts -

To-bo (V7 1N AAE
# Osporlve- @HBS-2 - AREAQN~ TR O

definizione di
destinazione d'uso
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CONTROLLO CORRETTEZZA DEI MODELLI IN BASE ALLE NORMATIVE

File Model Checking Communication Information Takeoff coble hyperlink SIS Area Calculation + To-to (/7)1 nE

3 Checking EHEN 8 O ok 7 feport 21| B30 LR - Dk~ @EFI -0 - ARKTN - OIRE O
Rudesan A/-Me & 0 X v
| 5 c.).l.n.xfuiruuunuu n;v-;:-':&‘wnbu:waa-- W «
1R CX102(A) Medichens per og pas B Dagen -
§ Space Count on Each Bulding Flocr ma

i e e Xom— Verifica requisiti

§ Door Must Have Reletionshig Maxemum B2 Two Spaces

&5 PR
w

| Bad Muz Be Conrcid to Twe Spacss | =

i e o 3 accreditamento
I~ § €3.1.L2 (A} Spoghk n per - prove on IFC shared D |

§ WG ©3,1.1.1 (A) werfics 9 m2 par poetn letto o 0 |
] POxzzoom rhermen g o dmstirarto a O 2 o !

— Nuovo Ospedale

&) Al Boccn porto » cegenza oxetnes [31)

T A Dogenza [0/1]

1 ) Dogenza tsolst [0/2]

=+ &) Dogenza ksolsti_nf (0/1]

4 ) Degenza pschetres (V1)

0 A UTA S DEGERZA BREVE:1226333 [0/1]
3 Info o - < - -[@s==
§ 155G C3.1.1.2 [B) Locals per § materiaie sperco par o3 puans destinato a Degence

Daseristion | ouhobs

Quasta regols verdica che per 007 pRLO destinito & degerza wiy 58 un lecile Materlak $50°CO CON VUIMDO

(Sckbri, Jnc. - 2015-02-22)
| Suppert Tag: SOU231/12
Rule tieh

Fiole: BM Cocrdinanon Salacted; K1
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CONTROLLO CORRETTEZZA DEI MODELLI IN BASE ALLE NORMATIVE — OSPEDALE STORICO

File Model Checking Communication Information Takeoff coble hyperlink SIS Area Calculation 4 Teto (V) #BT
(2 Checking WM » O hec ¥ Repert 0 B 30 #Clone Do GEH -9 - AREQN- O B8 0
et L0 & 4 » X v

O 6 vaddation - Acchiactursd

31 Mol Stracture Check a0

i © Compenent hack 4 a

£ Owsrarce
§ Oeerance i Front of Wncows . *

Cuarsoce it Feore of Door

7
Oezrance Above Suspended Celings a
44 Oatection & & ——
0 eersections Detmeen ArchRectirsl Componernts
4 0 Wersectiens < Same Knd of Components a4 & v X
i1 @ Drtersections - Dfferest nd of Comporents & 4 A
1l Intersectens of Fumniture and Other Objects & & 2 X
I Resuk Summary e WV Regent O
E) 4 ) x v
1ssue Coure 22 12 17 0 0
| Issue Devrsty 14 L 11 o L]

4 Wy
+ d ORR0LY 17 too Cose 10 Door 3.11 composent

+ A Bed N7 _Ward - Moward Wright 12118 too dose to PORTA LEGHO 3 ANTE component [0/1]

+ Al Bod_M7_Ward_-_Woward_Wright_12118 too dose to PORTA SCORREVOLE component [0/1)

© M Bed N7 _Ward - Woward_Wright 12118 too dose to PORTA SCORREVOLE component (0/1]

0 Infe €-> -[@s==En

Bed_M7_Werd_-_Howeed_Wright_12118 toa close to PORTA LEGNO 3 ANTE component

Descrpion enpaneas

|

Verifica funzionale
Padiglione B6
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IL BIM GALLIERA

@Msummit HARPACEAS®

Digitalizzazione e {R)evoluzione 10 MAGG'O 2017 - M”_ANO the BlM EXpe_rt



IL BIM GALLIERA
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IL BIM GALLIERA
ANALISI DEGLI SPAZI CON SOLIBRI MODEL CHECKER

ntrol room 26.0221 m2

ontrollo 204.4401 m2

nnrdinatnre 10 /NS m7?
lcoppidgjio_._..................____ /| 21,429.6543 m2/l
[eornao puito —— 184,798 mz |

BIMsummit HARPACEAS®
207 the BIM expert
Digitalizzazione e {R)evoluzione 10 MAGGIO 2017 - M“_ANO -



IL BIM GALLIERA
ANALISI DEGLI SPAZI CON SOLIBRI MODEL CHECKER

EMsums

Digitalizzazione e {R)evoluzione

V' (0)5- Sottée

SPAZI GALLIERA_ELISA

Corridoio
Cucina
Da definire

Color

Area

4,544.6595
289.6155
8,866.9471
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IL BIM GALLIERA

ANALISI DEGLI SPAZI CON SOLIBRI MODEL CHECKER

fi] Information Takeoff
SPAZI_NHG_NUOVO

Controllof/lav. inferm.
Coordinatore

Corridoio pulito
Corridoio spogliatoio
Corridoio sporco
Corridoio zona relax

Model

AMBULATORI
AMBULATORI

AMBULATORI

AMBULATORI
AMBULATORI
AMBULATORI
AMBULATORI

€ Takeoff All = | GALLIERA_SPAZI » 1 =| BBl 0 B= /& Report|

Area Color Length Reference Perimeter Met Area
22,6309 m2 64.7799 m2
10.3605 m2 39.8643 m2
14,613.8787 m2 32,320.2587 m2
184.0798 m2 370.3439 m2
7.2393 m2 34.2619 m2
2744180 m2 627.2880 m2
10.0987 m2 54.1250 m2

Volume

67.8927 m3
31.0815 m3
42,754.2218 m3
552.2396 m3
21.7778 m3
823.2485 m3
30.2958 m3

Count

BIMsg[nmig;"

Digitalizzazione e {R)evoluzione

10 MAGGIO 2017 - MILANO



IL BIM GALLIERA
ANALISI DEGLI SPAZI CON SOLIBRI MODEL CHECKER

BMsummit
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[i] Information Takeoff
SPAZI_GALLIERA_ELISA
Magazzino

Medicheria

Palestra

Refettorio

Reparti ¢
Sala Relax

i e Aree Degenza

10 MAGGIO 2017 - MILANO

Color

Area

953.9736 m2
218.6065 m2
186.5058 m2
25.6866 m2
2,913.4029 m2
6.7916 m2

Reference Perimeter Net Area

4,164.0494 m2
480.6518 m2
608.2381 m2

16.7650 m2

5,934.8035 m2

-42.0896 m2

& Takeoff All * | GALLIERA_SPAZI v | 1) (= |

Volume

3,652.3923 m3
854.2571 m3
856.1563 m3
183.6596 m3

13,045.0901 m3
20.3747 m3

Count

HARPACEAS®

the BIM expert.



IL BIM GALLIERA

ANALISI DEGLI SPAZI CON SOLIBRI MODEL CHECKER

[i] Information Takeoff
Floor Mame Color Zone
P4, FS Camera 1pl : Degenza
P4, PS Camera 2pl : Degenza
2] Degenza breve 2pl : Pronto soccorso
PO Degenza oss. breve intensiva... : Pronto soccorso
2] Degenza ricov. brevifoss 2pl : Pronto soccorso
=] Camera 1pl i} Zone.8 : Degenza psichiatrica
P2 Camera 2pl {% Zone.8 : Degenza psichiatrica
P3 Camera doppia {1 Zone.2 : Day Hospital
P4 Camera isolato 1pl i Zone.26 : Degenza isolati
PS5 Camera 1pl {1 Zone.18 : Blocco parto e degenza...
P53 Camera 1pl i Zone.7 : Day surgery
P5 Camera 2pl - [% Zone.7 : Day surgery
IMsummit
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LO STUDIO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBULATORI NHG

|prmation Takeoff
SPAZI_NHG&OLD

Ambulatorio
Ambulatorio
Ambulatorio
Ambulatorio
Ambulatorio
Ambulatorio
Ambulatorio
Ambulatorio
Ambulatorio
Ambulatorio
Ambulatorio
Ambulatorio
Ambulatorio
Ambulatorio
Ambulatorio
Ambulatorio
Ambulatorio

Qisimoi

Digitalizzazione e {R)evoluzione

10 MAGGIO 2017 - MILANO

Madel

(I) Bim Galliera_Pad B4
(M) Bim Galliera_Pad B2
(M) Bim Galliera_Pad B3
(N} Bim Galliera_Pad B3
(M) Bim Galliera_Pad B3
(M) Bim Galliera_Pad B3
(NHG_AMBULATORT) AMB
(NHG_AMBULATORI) AMB
(NHG_AMBULATORI) AMB
(NHG_AMBULATORI) AMB
(NHG_AMBULATORI) AMB
(NHG_AMBULATORI) AMB
(0) Bim Galliera_Pad_A
(0) Bim Galliera_Pad_A
(0) Bim Galliera_Pad_A
(0) Bim Galliera_Pad_A
(0) Bim Galliera_Pad_A

Floor

(I) 1 - PFiano Primo

(M) -1 - Piano Inferiore
(M) -1 - Piano Inferiore
(N} -1 - Piana Inferiore
(M) -1 - Piano Inferiore
(M) 0 - Piano Terreno
(NHG_AMBULATORI) PO
(NHG_AMBULATORI) P1
(NHG_AMBULATORI) P2
(NHG_AMBULATORI) P2
(NHG_AMBULATORI) P3
(NHG_AMBULATORI) P3
(D) -1 - Piano Inferiore
(0) 0 - Piano Terreno
(D) 0 - Piano Terreno

(0) 0,5 - Fiano Ammezzato
(0) 0,5 - Piano Ammezzato

Zone

(I) Zone.5 : 1B4_RADIATORS:354238

(M) Zone.5 : -1B2_UTA_UTA_PIASTRA_CHIURLU...

(N} Zone.2 : -1B3_RADIATORS:494028

(N} Zone.7 : -1B3 - split+radiators:494034

(N} Zone.8 : Default:41879

(M) Zone.1 : 0B3_RADIATORS:494029
(NHG_AMBULATORI) Zone.17 : Pronto soccorso

(MHG_AMBULATORI) Zone.22 : Chirurgia ambul...

(NHG_AMBULATORI) Zone.23 : Radioterapia
(MHG_AMBULATORI) Zone.8 : Poliambulatori

(NHG_AMBULATORI) Zone.12 : Ambulatorio di ri...

(MHG_AMBULATORI) Zone.25 : Day Hospital

(0) Zone.19 : UTA 2 REFERTAZIONE RADIOLOG...
(0) Zone.10 : FAN COIL 0AS PS AMBULATORI:1...

(0) Zone.8 : UTA 5 DEGENZA BREVE:1226335
(0) Zone.12 : UTA BRILLANZA:1226340
(0) Zone.18 : Default:41879

€ Takeoff All ¥ | GALLIERA_SPAZL ALLE=-




LO STUDIO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBULATORI NHG

EMsumg;

Digitalizzazione e {R)evoluzione

] Information Takeoff
SPALL GALLIERA_ELISA NHG

Ambulatorio medico
Ambulatorio medico
Ambulatorio medico
Ambulatorio medico
Ambulatorio medico
Ambulatorio medico
Ambulatorio medico
Ambulatorio medico
Ambulatorio medico
Ambulatorio medico
Ambulatorio medico

Model

(D) Bim Galliera_Pad U 85.0114 m2
(E) Bim Galliera_Pad B7 193.8258 m2
(F) Bim Galliera_Pad BS... 297.4195 m2
(G) Bim Galliera_Pad B& 314.7735 m2
{H) Bim Galliera_Pad B5 139.9776 m2
(I) Bim Galliera_Pad B4 1154160 m2
(K) Bim Galliera_Pad B 30.6826 m2
(M) Bim Galliera_Pad B2 80.4257 m2
(M) Bim Galliera_Pad B3 193.8257 m2
(0) Bim Galliera_Pad_A 485.5293 m2
1353_Arquitectura_AF_... 1,412.2186 m2
[&l (E) Bim Galliera Pad B7 22.0569 m2

10 MAGGIO 2017 - MILANO
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LO STUDIO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBULATORI NHG

Zone Model Floor Color Color Area Reference Perimeter Net Area
% Zone.10 : Hall-CUP-Accettazione AMBULATORI P3 611.6764 m2 1,130.3862 m2
Zone.12 : Centro odontoiatrico AMBULATORI F2 332.1559 m2 1,004.8530 m2
Zone.15 : Radioterapia AMBULATORI P2 1,058.0563 m2 3,021.1168 m2
Zone.18 : Centro prelievi AMBULATORI F2 358.6733 m2 1,124.0374 m2
Zone.19 : Day Hospital AMBULATORI F3 1,084.1741 m2 3,484.2650 m2
Zone.21 : Studi medici AMBULATORI E3 338.4510 m2 848.6069 m2
Zone.23 : Centro trasfusionale AMBULATORI F2 281.1243 m2 021.8485 m2
: Ambulatorio di riabilitazione AMBULATORI F3 1,377.2714 m2 3,391.0774 m2
Zone.25 : Commercio AMBULATORI P3 242.5415 m2 574.0934 m2
Zone.29 : Cappella AMBULATORI P3 114.2845 m2 177.5988 m2
Zone.30 : Circolazione generale AMBULATORI P2, P3 5,353.3607 m2 9,242,9409 m2
Zone.5 : Caffetteria AMBULATORI P3 235.4661 m2 444.6602 m2
Zone.6 : Degenza psichiatrica AMBULATORI P2 1,007.9758 m2 2,846.7605 m2
AMBULATORI P2 1,848.0680 m2 5,500.9821 m2
[&l ampin aTneT P2 P32 17 2310 1000 m? 20 82725 AN57 m7?
Role: BIM

HARPACEAS®
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LO STUDIO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBULATORI NHG

[{] Information Takeoff £ Takeoff All * | GALLIERA_SPAZI ZONE ~ (| BBl 0 B= & Report| |

Floor Zone Color Area Reference Perimeter MNet... Volume Count
(NGH_AMBULATORI) P2 10,305.6606 m2 12,278.3958 m2 40,697.4817 m3 62
(MGH_AMBULATORI) P2 {%3 (NGH_AMBULATORI) Zone.® : Circolazione generale 2,085.5707 m2 5,376.1512 m2  8,725.9310 m3 46
(MGH_AMBULATORI) P2 NGH_AMBULATORI) Zone.26 : Centro odontoiatrico 332.1559 m2 1,004.8530 m2  978.9987 m3 17
=l (NGH_AMBULATORI) P2 (NGH_AMBULATORI) Zone.15 : Poliambulatori 1,848.0549 m2 5,500.9534 m2  5,445.8561 m3 94
(NGH_AMBULATORI) P2 NGH_AMBULATORI) Zone.14 : Centro trasfusionale 281.1243 m2 921.8485 m2  822.0667 m3 19
(NGH_AMBULATORI) P2 (NGH_AMBULATORI) Zone.12 : Centro prelievi 358.6733 m2 1,124.0374 m2  1,045.0353 m3 21
(NGH_AMBULATORI) P2 NGH_AMBULATORI) Zone.11 : Radioterapia 1,058.0563 m2 3,021.1169 m2  3,173.0564 m3 52
(NGH_AMBULATORI) P2 (NGH_AMBULATORI) Zone.10 : Degenza psichiatrica 1,007.9758 m2 2,846.7606 m2  2,950.1287 m3 46
(NGH_AMBULATORI) P3 - 7,013.4394 m2 8,547.0006 m2 27,703.0807 m3 a1
il (NEH AMBLILATORTY P2 {4 (NGH AMRLI ATORT) Zane.@ : Hall-ClIP-Accettazione f611.6764 m? 1.130.3862 m2 __ 1.782.0517 m3 16

Role: BIM Coord_ination Selected: 5,969
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LO STUDIO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBULATORI NHG

| PIAND +3

MATTINA CHART

POMERIGGIO

MATTINA CHIVA CHIVA OR|
POMERIGGIO OR OCU ONCO | DERMA DERMA

26 27 28 29 30
MEDIC
MEDIC

PRC
| PIANO +2 |

MATTINA ({lavoro ENDOC ENDOC
inf
MATTINA
POMERIGGIO
MATTINA GERI GERI
POMERIGGIO GERI GERI M INF M INF

| PIANO +1 |
1 2 3

MATTINA CARDIO CARDIO
POMERIGGIO CARDIO CARDIO

bighatazsmons « (evatione 10 MAGGIO 2017 - MILANO weﬂ
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LO STUDIO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBULATORI NHG

QMsuma

Digitalizzazione e {R)evoluzione

bl
=

[ (NGH_AMBULATORI) Space.4.55 : ...

Name Ambulatorio
Type Ambulatorio 02.PA.004
Number 02.PA.004

[i] Information Takeoff

€ Takeoff Selected ¥ | AMBULATORI_MATTINO » (&= | [ E. 3 82 & Report|

Zone Floor MName Type Dati identitd.1- OCCUPAZIONE Dati identitd.2- ATTIVITA' Dati identitd.3- CLASSE Color Volume Area Reference Perimeter Met Area Count

7 (NGH_... (NGH_... Ambulatorio Ambulator... mattino ENDOC B Classe B 51.7912 m3| 17.2637 m2 52.2598 m2 1 &
NGH_... (NGH_... Ambulatorio Ambulator... mattino ENDOC B Classe B 50.3174 m3 16.7725 m2 47.8598 m2 1

1 (NGH_... [l (NGH_... Ambulatorio Ambulator... mattino OCU ONCO € Classe C P 515177 m3 17.1725 m2 53.1598 m2 1
NGH_... (NGH_... Ambulatorio Ambulator... mattino OCU ONCO B Classe B 75.2050 m3 25.2016 m2 63.5350 m2 1

1 (NGH_... (NGH_... Ambulatorio Ambulator... mattino OCU ONCO B Classe B 64.8555 m3 21.6185 m2 59.8148 m2 1y

1 (NGH_... (NGH_... Ambulatoric Ambulator... mattino OCU ONCO A Classe A 64.8558 m3 21.6186 m2 59.8142 m2 1 =
NGH_... (NGH_... Ambulatorio Ambulator... mattino OCU ONCO A Classe A 72.0476 m3 24.0159 m2 62.2154 m2 1] T

1 (NGH_... (NGH_... Ambulatorio Ambulator... mattino FISIOP. E PRECONC. C Classe C 47.0753 m3 15.6918 m2 50.4569 m2 11—
NGH_... (NGH_... Ambulatoric Ambulator... mattino FISIOP. E PRECONC. C Classe C 50.3027 m3 16.7676 m2 51.8405 m2 1

7 (NGH_... (NGH_... Ambulatorio Ambulator... mattino FISIOP. E PRECONC. C Classe C 53.4837 m3 17.8279 m2 55.7422 m2 1
MNGH_... (NGH_... Ambulatorio Ambulator... mattino AMB INF A Classe A 53.4823 m3 17.8274 m2 55.7414 m2 1
NGH_... (NGH_... Ambulatorio Ambulator... mattino FKT Settore Tecnico 50.3042 m3 16.7680 m2 51.8413 m2 1

1 (NGH_... (NGH_... Ambulatorio Ambulator... mattino FKT Settore Tecnico 47.0797 m3 15.6933 m2 50.4590 m2 1
MNGH_... (NGH_... Ambulatorio Ambulator... mattino AMB INF A Classe A 53.1492 m3 17.7164 m2 50.7601 m2 1

1 (NGH_... (NGH_... Ambulatoric Ambulator... mattino MEDIC 41.7173 m3 13.9058 m2 44,7588 m2 1
NGH_... (NGH_... Ambulatorio Ambulator... mattino FKT Settore Tecnico 39.0838 m3 13.0279 m2 43.3763 m2 1

1 (NGH_... (NGH_... Ambulatorio Ambulator... mattino 53.1550 m3 17.7183 m2 50.7626 m2 1
NGH_... (NGH_... Ambulatorio Ambulator... mattino 41.7218 m3 13.9073 m2 38.2663 m2 1
NGH_... (NGH_... Ambulatorio Ambulator... mattino 39.1477 m3| 13.0492 m2 43.4101 m2 1|v

Role: BIM Coordination Selected: 94
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LO STUDIO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBULATORI NHG

QMsuma

Digitalizzazione e {R)evoluzione

F1Ih

= -

1 (NGH_AMBULATORI) Space.4.55 :
Name Ambulatorio

Type Ambulatorio 02.PA.004
Number 02.PA.0D4

[i] Information Takeoff
Zane Floor

(NGH_... &l (NGH_...
[NGH_... (=l (NGH_...
(NGH_... &l (NGH_...
(NGH_... Sl (NGH_...
(NGH_... =l (NGH_...
[NGH_... & (NGH_....
(NGH_... (NGH_...
(NGH_... =l (NGH_...
(NGH_... [l (NGH_...
[NGH_... fE (NGH_....
(NGH_... (NGH_...
(NGH_... [l (NGH_...
(NGH_... &l (NGH_...
[NGH v | (NGH_...
(NGH_... [l (NGH_...
[NGH_... &=l (NGH_...
(NGH_... [l (NGH_...
(NGH ... S (NGH ...

MName Type

. Ambulatorie Ambulator..
. Ambulatorio Ambulator..
. Ambulatorio Ambulator..
_... Ambulatorio Ambulator..
_... Ambulatorio Ambulator...
_... Ambulatorioc Ambulator...
_... Ambulatorio Ambulator...
_... Ambulatoric Ambulator...
_... Ambulatorio Ambulator...
_... Ambulatorioc Ambulator...
_... [Ambulatorio Ambulator...
. Ambulatorie Ambulator..
. Ambulatorio Ambulator..
. Ambulatorio Ambulator..
_... Ambulatorio Ambulator..
_... Ambulatorioc Ambulator...
_... \/Ambulatorio Ambulator...
. Ambulatorio Ambulator...

Dati identitd.4- OCCUPAZIONE Color

. pomeriggio
. pomeriggio
. pomeriggio
. pomeriggio

pomeriggio
pomeriggio
pomeriggio
pomeriggio
pomeriggio
pomeriggio
pomeriggio

. pomeriggio
. pomeriggio
. pomeriggio
. pomeriggio

pomeriggio
pomeriggio
Domeriagio

@ Takeoff Selected ~ | AMBULATORI pomeriggio ~ (J &=| [ . 0 82 & Report| |

Dati identita.5- ATTIVITA' Dati identita.6- CLASSE Color Volume Area

CHIGEN Classe C 51.7390 m3| 17.2463 m2
ORTO C Classe C 51.4484 m3 17.1494 m2
CHMAND A Classe C 75.9494 m3| 25.3164 m2
CHART A Classe A 64.8095 m3 21.6032 m2
MOC Settore Tecnico 64.8097 m3| 21.6032 m2
NEOMNAT A + ostetrica 75.9505 m3 25.3168 m2
URD B Classe B 51.4843 m3| 17.1614 m2
URO B Classe B 50.2445 m3 16.7481 m2
GIN B + pstetrica 51.7926 m3 17.2642 m2
GIMN B + ostetrica 52.7116 m3 17.5705 m2
GIM B + pstetrica 51.6647 m3 17.2215 m2
ORL B Settore Tecnico 51.4713 m3 17.1571 m2
ORL B Settore Tecnico 50.0789 m3 16.6930 m2
CURE PALLIATIVE C Classe C 72.5605 m3 24.1869 m2
PRC Classe A 58.1327 m3| 19.3776 m2
PRC Classe A 59.3587 m3 19.7862 m2
DERMA B Classe B 58.4460 m3| 19.4820 m2
DERMA B Classe B 52.7105 m3 17.5702 m2

I

Reference Perime

111

Role: BIM Coordination Selected: 94
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PRINCIPALI DIFFICOLTA

Redazione di Contract Language
dettagliato e preciso, ma anche
facile da interpretare.

Individuazione di standard “minimi”
facilmente controllabili da parte
dell’Ente e non troppo onerosi per i
concorrenti/aggiudicatari.

Maggiore attenzione a quanto viene
normato da Uni o dalle commissioni
ministeriali  parallelamente alla
redazione del Contract Language
definito dall’Ente Galliera.

@Msummit HARPACEAS®
Digitalizzazione e {R)evoluzione 10 MAGG'O 2017 - M|LANO wn




LE SFIDE

Primo esempio di bando con
requisiti  BIM in  ambito
ospedaliero a livello nazionale.

'obiettivo e di giungere ad un
modello digitale dell’ospedale,
utile anche in fase di
costruzione e per la gestione
della manutenzione dell’opera,
consultabile e continuamente
aggiornato.

Digitalizzazione e {R)evoluzione 10 MAGGIO 2017 - M“_ANO



CONCLUSIONI

La realizzazione di un modello
sostenibile, si otterra richiedendo,
da parte dell’Ente Ospedaliero:

» La progettazione orientata al
Green Hospital;

» La progettazione, la costruzione e
la gestione basate sulla
metodologia BIM;

» Lo sviluppo del modello BIM.

BMsummjt HARPACEAS®
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CONCLUSIONI

Vantagegi:

Miglioramento della qualita e
scambio di informazioni tra le diverse
parti coinvolte (progettisti,
committente, impresa, fornitori,
ecc.);

Riduzione di errori progettuali;
Miglioramento dell’efficienza nel
processo di progettazione;
Rispondenza del risultato finale agli
obiettivi iniziali.

ARPACEAS*
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Grazie per lI'attenzione

ING. ELISA SPALLAROSSA
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